
Теплотехническое обследование 
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ая почта:

84956693174Телефон:

Ступин К.В.

Контролер:

Стандартный 32°Объектив:

2333733Серийный
№:

testo 882

107564, г. Москва

Миллионная ул., д. 6

ГБУЗ «КДЦ  №2 ДЗМ»

23.09.2018Дата измерений:

107258, г. Москва

2-ая Прогонная ул., д. 7А
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Место измерения:

Проведение инфракрасного термографического обследования с
целью выявления пожароопасных участков повышенного нагрева
проводников и электрооборудования.

Заказ

г.Москва

Нижегородская

ООО "АВТ-Строй"

1/17Страница



Теплотехническое обследование электросистемы объекта (ВРУ)

Данные для испытаний

22

Окружающие условия:

ВРУ

Обозначение объекта для испытаний:

107258, г. Москва, 2-ая Прогонная ул., д. 7А

Место расположения:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04505.BMT 23.09.2018

Время:

13:00:45

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9822.6Самая теплая точка 1

-22.00.9823.1Самая теплая точка 2

-22.00.9823.7Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  Ввод №1.
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04506.BMT 23.09.2018
Время:

13:01:22

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.9Самая теплая точка 1

-22.00.9823.4Самая теплая точка 2

-22.00.9823.3Самая теплая точка 3

Область с индикациейй. Не
рассматривать.

22.00.9828.4Самая теплая точка 4

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  Ввод №1.
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04508.BMT 23.09.2018
Время:

13:02:19

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.2Самая теплая точка 1

-22.00.9823.5Самая теплая точка 2

-22.00.9823.4Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-1
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04509.BMT 23.09.2018
Время:

13:02:33

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.9Самая теплая точка 1

-22.00.9823.4Самая теплая точка 2

-22.00.9823.3Самая теплая точка 3

-22.00.9824.1Самая теплая точка 4

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-1
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04510.BMT 23.09.2018
Время:

13:02:52

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

Провести ТО контактов.22.00.9825.1Самая теплая точка 1

-22.00.9824.0Самая теплая точка 2

Провести ТО контактов.22.00.9826.2Самая теплая точка 3

-22.00.9824.1Самая теплая точка 4

Линия
профиля:

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-1
Проверить рабочую температуру выделенных дефектных областей и провести техническое
обслуживание.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04511.BMT 23.09.2018
Время:

13:03:03

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.3Самая теплая точка 1

-22.00.9823.8Самая теплая точка 2

Область с отраженной
температурой. Не
рассматривать.

22.00.9825.3Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-1
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04512.BMT 23.09.2018
Время:

13:03:21

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9822.8Самая теплая точка 1

-22.00.9822.8Самая теплая точка 2

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-1
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04514.BMT 23.09.2018
Время:

13:03:56

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.9Самая теплая точка 1

-22.00.9824.6Самая теплая точка 2

-22.00.9824.4Самая теплая точка 3

-22.00.9823.5Самая теплая точка 4

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  Ввод №2.
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04515.BMT 23.09.2018
Время:

13:04:08

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9822.6Самая теплая точка 1

-22.00.9822.4Самая теплая точка 2

-22.00.9822.8Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  Ввод №2.
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04516.BMT 23.09.2018
Время:

13:04:17

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

Провести ТО контактов22.00.9826.2Самая теплая точка 1

-22.00.9825.2Самая теплая точка 2

-22.00.9824.0Самая теплая точка 3

Область с индикациейй. Не
рассматривать.

22.00.9827.2Самая теплая точка 4

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  Ввод №2.
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04517.BMT 23.09.2018
Время:

13:04:31

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.9Самая теплая точка 1

-22.00.9824.0Самая теплая точка 2

-22.00.9824.0Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-2
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04518.BMT 23.09.2018
Время:

13:04:46

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9824.2Самая теплая точка 1

-22.00.9824.5Самая теплая точка 2

-22.00.9824.1Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-2
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04520.BMT 23.09.2018
Время:

13:05:06

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9823.7Самая теплая точка 1

-22.00.9823.7Самая теплая точка 2

-22.00.9823.3Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  РП-2
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04522.BMT 23.09.2018
Время:

13:05:47

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9824.2Самая теплая точка 1

-22.00.9824.5Самая теплая точка 2

-22.00.9824.2Самая теплая точка 3

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  ЩАП
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:
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Термографическое обследование электросистемы (ВРУ)

Файл:

IV_04523.BMT 23.09.2018
Время:

13:06:16

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0.98

22.0

0.0

0.0

0Электрическая
мощность [Вт]:

Электрическое
напряжение [В]:

Электрический ток [А]:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-22.00.9825.1Самая теплая точка 1

-22.00.9825.1Самая теплая точка 2

2-ая Прогонная ул., д. 7А, ВРУ  распредилительный ящик
Области с повышенной температурой отсутствуют.

Примечания:

Обследование электроустановок ВРУ выявило участки повышенного нагрева проводников и 

электрооборудования. Проверить рабочую температуру выделенных дефектных областей и 

провести техническое обслуживание. Провести повторное обследование мест после 

устранения дефектов.

Ступин К.В.

,23.09.2018

Вывод:
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